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Leading the way in hazardous area static control PROCEDER A L'INSTALLATION

Earth-Rite'll FIBC

Systeme de mise a la terre des décharges électrostatiques
Pour Grands récipients vrac souples (Sacs de type « C »)

P1 FIBC - AC
En vue d'une utilisation sur alimentation en
110-120 VCA et 220-240 VCA

Instructions d'installation et de fonctionnement
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Earth-Rite Il
P1 FIBC AC

Systeme de contrdle de mise
a la terre des charges
electrostatiques

Terminologie utilisée dans ce manuel

Mono Mode

Le systéme FIBC Earth-Rite Il fonctionne en utilisant la
technologie a « mode unique » qui contréle toute la boucle
résistive qui relie le FIBC de type « C » au point de terre statique
du site.

Systéeme FIBCs : Le FIBC Earth-Rite Il a été fourni sous forme
de systéme en mode unique (contrdle résistif) et il est destiné a
étre utilisé avec des sacs FIBC de type « C ». Il est configuré
pour n'autoriser un transfert qu'aprées détection par le systeme
que la résistance nominale de la connexion au sac FIBC de type
« C » et & la terre est inférieure & 10° ohms (des systémes & 10
ohms sont également disponibles). Tant que cet état n'est pas
atteint, le systéeme n'autorise pas le transfert.

Installation

L'installation du systéme doit étre confiée a du personnel
suffisamment formé, conformément aux rubriques pertinentes
des normes IEC 60079 et EN 60079.

Les cables pénétrant dans I'unité de surveillance doivent étre
connectés a I'aide de presse-étoupe préconisés, conformément
ala norme EN 60079-14.

Les presse-étoupe doivent étre installés de maniere a ne pas
compromettre I'indice de protection du boitier.

Le systeme doit étre connecté conformément aux schémas
d’installation ci-joints.

Le systéme Earth-Rite Il peut étre alimenté a partir de toute une
variété de tensions d'alimentation en fonction du modeéle.

Le systeme doit étre protégé par un fusible de 2A a fusion
rapide, monté sur le tableau électrique / dans la boite a fusibles.

L'unité de surveillance doit étre installée dans un endroit
propice, son témoin doit étre protégé des sources d’éclairage
naturel direct ; elle doit étre visible par I'opérateur.

Apres l'installation des céables, calez le couvercle contre le
boitier en veillant a bien le serrer.

Remarque : I'interverrouillage de 'opération de transfert avec
les contacts de 'unité Earth-Rite Il est recommandé. Cette
précaution garantit I'interruption de I'opération en cas de perte
intempestive du raccordement a la terre.

Maintenance : vérifiez régulierement I'état de I'extérieur du
boitier.

www.newson-gale.com

SI LES POINTS CI-DESSUS VOUS INSPIRENT
DES QUESTIONS, N'HESITEZ PAS A
CONTACTER SANS DELAI NEWSON GALE OU
SON DISTRIBUTEUR AGREE.

Spécifications du Cable
fourni par le Client

Spécifications recommandées

Cable de l'unité de contrdle ERII a la boite de jonction ERII
Céable a 2 conducteurs 1,0 mm?® a gaine d'identification bleue
(Circuit SI).

Cable reliant l'unité ERII au circuit de commande du client
Cable a 2 conducteurs 1,0 mm’ + terre

Cable de l'alimentation a l'unité ERII
Cable a 2 conducteurs 1,0 mm’ + terre

Cable de l'unité ERIl au point de mise a la terre
électrostatique du site
Cable a ame unique 4 mm2, a gaine verte.

Les entrées de céables inutilisées doivent étre munies de
bouchons adaptés a cet usage.

REMARQUE : les cables doivent étre fixés prés du boitier pour
empécher de les déconnecter accidentellement.



Functionnement

SYSTEI\I!E UTILISANT UNE PINCE DE_
CONTROLE ET UNE PINCE DE MISE A LA
TERRE SUPPLEMENTAIRE

A I'état de repos normal, la pince rangée sur la goupille isolée, le
voyant rouge de connexion négative a la terre est allumé.

Poser la pince de mise a la terre la couture supérieure du FIBC.

Poser la pince de contrdle sur la languette de mise a la terre au
bas du FIBC.

Si la connexion est bonne (résistance de la boucle < 10° ohms*),
les voyants verts de mise a la terre positive se mettent a clignoter
et les contacts de sécurité se ferment (Cela peut prendre quelques
secondes).

L'opération de transfert peut maintenant avoir lieu

En cas de rupture du circuit de la boucle de contréle a la terre
pendant l'opération de transfert, le voyant rouge de mise a la terre
négative s'allume et les contacts de sécurité s'ouvrent.

Une fois l'opération terminée, la pince de controle doit étre enlevée
du FIBC et rangée sur la goupille isolée, a l'avant du bornier. Le
voyant rouge de mise a la terre négative s'allume et les contacts
de sécurité se ferment.

La pince de mise a la terre doit étre déposée du FIBC.

Remarque importante - La pince de mise & la terre doit étre
installée avant toute autre chose, conformément aux
recommandations CLC/TR : 50404, NFPA 77 et APl RP 2003.

SYSTEME UTILISANT LA PINCE DE
SURVEILLANCE ET UN DISPOSITIF DE LEVAGE
A CROCHETS RELIES A LA TERRE

A I'état de repos normal, la pince rangée sur la goupille isolée, le
voyant rouge de connexion négative a la terre est allumé.

Accrocher le FIBC aux crochets de levage et vérifier que les
boucles de levage sont bien enclenchées sur les crochets de
levage.

Poser la pince de contréle sur la languette de mise a la terre au
bas du FIBC.

Si la connexion est bonne (résistance de la boucle < 10° ohms*),
les voyants verts de mise a la terre positive se mettent a clignoter
et les contacts de sécurité se ferment (Cela peut prendre quelques
secondes).

L'opération de transfert peut maintenant avoir lieu

En cas de rupture du circuit de la boucle de contrdle a la terre
pendant l'opération de transfert, le voyant rouge de mise a la terre
négative s'allume et les contacts de sécurité s'ouvrent.

Une fois l'opération terminée, la pince de controle doit étre enlevée
du FIBC et rangée sur la goupille isolée, a 'avant du bornier. Le
voyant rouge de mise a la terre négative s'allume et les contacts
de sécurité se ferment.

www.newson-gale.com

Remarque -
La ou les pinces de mise a la terre doivent étre montées
avant toute autre opération.

* Pour les systemes utilisant des FIBC fabriqués selon la norme
10’ ohm, la résistance de la boucle doit étre <10” ohm.

Résolution d’incidents au moment de
I'installation - Earth-Rite Il - Systéme FIBC

Avant de contacter Newson Gale, priére de vérifier les points
suivants :

Incident : les DEL rouge et/ou verte ne s'allument pas

Vérifier que le systéme est installé conformément au manuel
fourni.

Vérifier que l'unité de controle est bien alimentée et que la
tension est correcte.

Attention — Veiller a respecter toutes les consignes de santé et
de sécurité au cours des procédures ci-dessus.

Incident : le systéme ne passe PAS en mode d'autorisation
lorsque la pince est fixée sur FIBC (la DEL ROUGE reste
allumée).

Vérifier que le systeme est installé conformément au manuel
fourni.

Si le systeme ne se met pas en état permettant le
transfert, confirmer le fonctionnement de base du
systeme en posant la pince de contréle sur la
pince de mise a la terre. Les voyants verts
doivent normalement s'allumer.

Veuillez contacter Newson Gale et confirmer les
précisions suivantes :

Numéro de série



Module du composant interne

Toujours respecter les précautions d'usage pour éviter les dommages causés aux circuits
imprimés par les décharges électrostatiques.

1. Retirer le couvercle du boitier et I'étiquette bleue d'agrément. en dévissant les vis de gauche de 4 tours dans le sens
antihoraire et en retirant complétement la vis de droite.

2. Déconnecter les trois fils du bloc de raccordement. Retirer le circuit imprimé de contrble en dévissant les trois montants
hexagonaux métalliques. Placer le circuit imprimé dans le sachet antistatique fourni et le conserver en sécurité.

3. Retirer le capot isolant formé sous vide.

4. Installer les divers cables dans le boitier a l'aide des presse-étoupes appropriés. Effectuer les branchements au circuit imprimé
d'alimentation.

5. Remettre en place le capot isolant.

6. Remettre en place le circuit imprimé de contrble et revisser les trois montants hexagonaux métalliques. Effectuer les
branchements au bloc de raccordement.

7. Refixer I'étiquette bleue d'agrément a sa place a l'aide des vis fournies. Remettre correctement en place le couvercle du boitier.

|dentification des Composants

FIBC CIRCUIT IMPRIME DE CONTROLE CIRCUIT IMPRIME D'ALIMENTATION CA

4  www.newson-gale.com



Earth-Rite Il P1 FIBC CA
Connexions cablées a sécurité intrinséque

Vérification du point de mise a la terre

Le systeme surveille la voie de dissipation électrostatique, de I'objet sur lequel la pince ou le cable de mise a la terre sont connectés
jusqu’au point de mise a la terre. |l incombe a I'utilisateur final de fournir le point de mise a la terre et de veiller a ce qu'il soit capable de
dissiper les charges électrostatiques.

® ® ® Barre / ruban de mise a la terre du client ®

_T_ Point de mise a la terre (la résistance doit étre inférieure a 10 ohms)

EARTH PINCE \d
ALATERRE _ [~}
OU CROCHETS DE

SUSPENSION MIS

A LATERRE FIBC DE Polyester renforcé a la fibre de verre, a dissipation électrostatique boitier
TYPE « C »
Earth-Rite Il P1 FIBC
PINCE
DE
CONTROLE
O
O—}F—
Boitier
ZONE 0, 20, 1, 21, 2, 22

ZONE 21, 2, 22

-
www.newson-gale.com 5



Earth-Rite 1l P1 FIBC CA - Terrestrial Version
Connexions cablées a sécurité non intrinseque

Alimentation sous tension et neutre 220-240V 50/60Hz

Earth-Rite 1l P1 FIBC

- G Cablage sans

sécurité intrinséque

[ N I . (S .
a | a1
e —— N L
B 1 2 Alimentation
de mise a la terre
de protection  + o 220-240V 50/60Hz
Circuits
d’interverrouillage
du client

Vérification du point de mise a la terre

Le systeme surveille la voie de dissipation électrostatique, de I'objet sur lequel la pince ou le cable de mise a la terre sont connectés
jusqu’au point de mise a la terre. Il incombe a I'utilisateur final de fournir le point de mise a la terre et de veiller a ce qu’il soit capable de
dissiper les charges électrostatiques.

- _______________________________
6  www.newson-gale.com



Earth-Rite 1l P1 FIBC CA - Terrestrial Version
Connexions cablées a sécurité non intrinseque

Alimentation sous tension et neutre 110-120V 50/60Hz

Earth-Rite Il P1 FIBC

<] —— ,—>\ Cablage sans

sécurité intrinséque

NN S
a | a | e
N L N
Conducteur (PE) 1 2 Alimentation
de mise a la terre 110-120V 50/60Hz
de protection =+ Circuits
d’interverrouillage
du client

Vérification du point de mise a la terre

Le systeme surveille la voie de dissipation électrostatique, de I'objet sur lequel la pince ou le cable de mise a la terre sont connectés
jusqu’au point de mise a la terre. Il incombe a I'utilisateur final de fournir le point de mise a la terre et de veiller a ce qu’il soit capable de
dissiper les charges électrostatiques.

-
www.newson-gale.com 7



Connexions de plaque a circuits
imprimeés a sécurité intrinseque

Connexions internes au circuit imprimé
inférieur (bloc d'alimentation)

Mise a la terre pour dissipatio
des charges électrostatique 1
I

Pince de surveillance via le bloc de raccordement

Bornier

Connexions internes au
circuit imprimé supérieur (contréle)




Fontionnement - pour les systémes utilisant la pince et le cable de mise a la terre

supplémentaires

Note importante: La ou les pinces doivent étre montées avant toute autre opération en suivant les
recommandations CLC/TR:50404, NFPA 77 et API RP 2003.

ERII FIBC Boite de jonction A. Au repos, la pince de terre étant fixée sur la broche

/.\

N A

isolée, la DEL rouge, indiquant I'absence de
raccordement a la terre, est allumée.

o A o)
B. Poser la pince de mise a la terre nue sur la couture
\ supérieure du FIBC.
. C. Poser la pince de contrdle isolée sur la languette de
mise a la terre au bas du FIBC.

vyt
\ FIBC de Si la connexion est bonne entre le FIBC et la terre, les

. \ type « C » voyants Verts de connexion positive & la terre se
© o \‘ mettent a clignoter et les contacts de sécurité se ferment.
Le transfert du produit peut alors
commencer.

/‘\

D. En cas de rupture de la connexion entre le FIBC et la

\ / terre pendant l'opération de transfert, le voyant rouge
de connexion négative a la terre s'allume et les contacts
de sécurité s'ouvrent.

ERII FIBC Boite de jonction

ar

E. Une fois l'opération terminée, la pince de contrdle doit
étre déposée du FIBC et rangée sur la goupille isolée, a
I'avant du bornier. Le voyant FOUJ€ de connexion

négative a la terre s'allume. La pince de mise a la terre
nue doit étre déposée du FIBC.

N

www.newson-gale.com 9



Earth-Rite ERII P1 FIBC
DIMENSIONS DE MONTAGE

Unité de surveillance

Vue frontale, avec couvercle Vue latérale, avec couvercle
B
c
E
J
D %
®
A F
® 0

o)
/ N
Diamétre D des

trous de fixation

Boite de jonction

Y

< »
< L <%

e N
A O O 7y

LES ORIFICES DE
FIXATION BROCHE
SONT ACCESSIBLES F DE REPOS
UNE FOIS
LE COUVERCLE
RETIRE

Y ® @ Y

S .

ORIFICE DE FIXATION
DE DIAMETRE D

A
A\

DESCRIPTION DU PRODUIT DIMENSIONS PRINCIPALES DIMENSIONS DES FIXATIONS
A mm B mm Cmm D mm E mm F mm

Boite de jonction avec broche 75 80 57 45 68 45

de repos de 1,9 cm (3/4 po) ’

Controleur Earth-Rite || FIBC 160 160 94 12x7 140 140

s ______________________________________________ ____________________
10 www.newson-gale.com



Earth-Rite Il - CA Spécifications Techniques

Unité de controle
Alimentation

Puissance nominale

Plage de température ambiante
Etanchéité

Poids

Matériau

Certification

Circuit de controle
Résistance de terre en fonctionnement
Intensité nominale du relais de sortie

Entrées de cables

Boite de jonction/point de repos
Boitier

Borniers de raccordement

Dispositif de repos

Entrées de cables

Connexion du céble de pince

Pince de contrdle
Modéle de pince
Corps

Pince de mise a la terre
Modéle de pince
Corps

Systeme 230/240 V 50 Hz (Plage de tension d'alimentation : de 216 V a 250 V)
Systéme 110/120V 50 Hz (Plage de tension d'alimentation : de 108 V a 125 V)
10 watt

-40°C a +55°C

IP66

1.5 kgs (nett)

Polyester renforcé a la fibre de verre, a dissipation électrostatique

Ex na nC [ia] IIC T4 Gc(Ga)

Ex tb [lIC T70C Db

Ta = -40°C to +55°C

Sira 09ATEX2247, IECEx SIR 09.0097

A sécurité intrinséque
</=100hm

2 contacts secs inverseurs
250Vac, 5A, 500VA résistance max
30Vdc, 2A, 60W résistance max

7 x M20 (2 x branchemen)

Plastique renforcé de fibre de verre chargé en carbone
2 bornes pour conducteur 2,5 mm?2

Broche isolée @ 20 mm

1 xM20

Connexion rapide

1 pble
Acier inoxydable

1 pble
Acier inoxydable

Cable spiralé de la pince de controle

Revétement
Conducteurs
Longueur

www.newson-gale.com

Gaine bleue Cen-Stat Hytre (dissipant les charges électrostatiques, résistance
Acier 1 x 4.00mm?
10 meétres détendu, 1 m non détendu (autres options disponibles)

NB: conformément a la politique de développement permanent de nos produits,
nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications a tout moment

e~
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Instructions utilisateur conformes

a la clause 30 des normes IEC 60079-0:2007

Les instructions suivantes s'appliquent a I'unité de contrdle de terre Earth-Rite Il P1 FIBC, Ex nA nC
[ia], couverte par les certificats numéros IECEx SIR 09.0097 et Sira 09ATEX2247.

Instructions pour une sélection, une
installation, une utilisation, un entretien et
des réparations sans danger

Le matériel peut étre utilisé dans les zones 2, 21 et 22
contenant des gaz inflammables et des poussieres.

Le matériel peut étre utilisé en présence de gaz et de
vapeurs inflammables avec des appareils des groupes IIC,
IIB ou lIA et avec des catégories de température T1, T2, T3
ou T4.

Le matériel peut étre utilisé en présence de poussiéres,
poudres, produits volatils, conducteurs ou non conducteurs,
la seule restriction étant celle de la température de surface
externe limitée a 70°C maximum.

Le matériel est certifié pour étre utilise a des températures
ambiantes de -40°C a +55°C, mais ne doit pas étre utilisé en
dehors de cette plage.

Le matériel doit étre installé par un personnel diment qualifié
et formé, conformément aux normes en vigueur
(généralement CEI/EN 60079-14)

Aucun réglage par l'utilisateur n'est nécessaire.

Le matériel doit étre régulierement inspecté par un personnel
dlment qualifié et formé, conformément aux normes en
vigueur (généralement CEI/EN 60079-17) pour garantir qu'il
est en bon état.

Le matériel n'est pas prévu pour étre réparé par l'utilisateur.
La réparation du matériel doit étre exécutée par le fabricant
ou ses agents agréés, conformément aux normes en vigueur.

Le matériel contient des piéces qui ne peuvent pas étre
remplacées par |'utilisateur.

Détail du label de certification
pour le code de vente FIBCP1EA

{ Newson
Gale
www.newson-gale.com
(€ os1e &N
Earth-Rite ER Il

Static Earthing System

Ex nA nC [ia] IIC T4 Gc(Ga) Sira 09ATEX2247

Ex tb IIIC T70C Db
IECEx SIR 09.0097
Ta = -40°C to +55°C
(Um = 250V)

P66

SEE SUPPLEMENTARY LABEL FOR PRODUCT CODE, SUPPLY VOLTAGE, SERIAL
NUMBER AND YEAR OF MANUFACTURE

HAZARDOUS LIVE PARTS — DO NOT OPEN THE ENCLOSURE WHILE ENERGISED
Nottingham, NG4 2JX UK

REMARQUE:
CCC = FIBCP1EA
YY = Année de fabrication

Earth-Rite ER Il
Product Code = CCC
Serial Number: YY/xxxxx
Supply Voltage. VVV

VWV = 220-240Vac ou 110-120Vac

Vérification de 'emplacement
de la mise a la terre

Le systeme surveille le chemin de dissipation des charges
électrostatiques depuis I'objet auquel la pince ou le fil est
raccordé jusqu’a I'emplacement de la mise a la terre.

L'utilisateur est responsable de trouver et de mettre a
disposition 'emplacement de mise a la terre mais aussi de
garantir qu’il convienne a la dissipation des charges
électrostatiques. Les normes ATEX 95, ATEX 137, EN 60079-14,
CLC/TR 50404 ou autres normes internationales fourniront des
indications quant a I'emplacement convenable de la mise a la
terre des charges électrostatiques.

Les informations ci-dessus ne s’appliquent pas aux tout
systemes permettant de mettre deux objets au méme potentiel.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES POINTS ClI-
DESSUS, VEUILLEZ CONTACTER NEWSON GALE SANS
ATTENDRE.

- X
12 www.newson-gale.com

XXXXX = Numéro de série spécifique



Ex scheduled drawing: DO NOT modify without approval from Sira Certification,
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13

www.newson-gale.com



Earth-Rite Il

Important

Pour veiller au maintien de la certification, les cables doivent pénétrer dans le boitier
en passant par les dispositifs d'entrée tels qu'ils figurent sur l'illustration.
Toujours utiliser des presse-étoupes et raccords de conduit agréés et de la bonne spécification.
Priere de se rapporter au manuel principal pour obtenir la pose des conduits.

Le non-respect des consignes lors de l'installation aura pour effet d'annuler la certification

1. DISPOSITIF DENTREE DU CABLE POUR LE CABLE DU CIRCUIT DE LA PINCE (A PARTIR DES BORNES C1 ET C2 DE LA
CARTE DE CIRCUIT IMPRIME DE CONTROLE).

2. DISPOSITIF D'ENTREE DU CABLE POUR LE SELECTEUR DE MODE OPTIONNEL (A PARTIR DES BORNES S1 ET S2 DE LA
CARTE DE CIRCUIT IMPRIME DE CONTROLE).

3. DISPOSITIF D'ENTREE DU CABLE POUR LE CABLE DE MASSE (A PARTIR DE LA BORNE G1 DE LA CARTE DE CIRCUIT
IMPRIME DE CONTROLE).

4. DISPOSITIF D'ENTREE DU CABLE POUR LE CABLE DE MASSE (A PARTIR DE LA BORNE G2 DE LA CARTE DE CIRCUIT
IMPRIME DE CONTROLE).

5. DISPOSITIFS D'ENTREE DE CABLES POUR LES CABLES DEPOURVUS DE SECURITE INTRINSEQUE (A PARTIR DES
BLOCS TERMINAUX PL1, PL2, PL3 DE LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE ET LA BORNE
PROTECTRICE DE TERRE).

Protection contre les dommages causés a la carte a circuits imprimés de surveillance de
I'unité ERII dus a des décharges électrostatiques

* Toujours prendre les précautions nécessaires pour veiller a ne pas étre chargé électrostatiquement lors de la
manipulation de la carte a circuits imprimés de surveillance.

* Toujours tenir la carte a circuits imprimés par les bords ou le bloc de jonction et éviter de toucher les
composants.

* Lorsqu'elle n'est pas montée a l'intérieur de I'enceinte ERII, conserver toujours la carte a circuits imprimés dans le
sac antistatique prévu a cet effet.

ERII

Bornier
Barre/Ruban de liaison de
mise a la terre des charges
5 électrostatiques
(Se reporter au mode d’emploi fourni)
Pince de ‘I

mise a la terre

-
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