INSTALLATIONSANVISNING
NICAB STANDARD OCH MAXI

ELSCHEMA
Nolla (N)
Fas (L1)
Jord (G)

Gulgrén

Brun = Oppnar

Gra = Sténger
Gulgrén = Jord
Bla = Nolla
Orange = Virme

Varmemotsand skall alltid vara
inkopplat for kondensskydd.

FLODESRIKTNING FLODESRIKTNING
3-VAGSVENTIL DN 15 -DN 32 3-VAGSVENTIL DN 40 - DN 65

*Denna port &r stdngd nar 6LTERNATIV *Denna port ar stangd nar
lysdioden lyser. FLODESRIKTNING lysdioden lyser.
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