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Lite om min bakgrund

 Infektionsspecialist 1993

 Bitr verksamhetschef 2001

* Verksamhetschef infektion Malmo 2008

* Verksamhetschef Sus (Lund och Malmg) 2012

« Sedan 2016 chef for Programkontor nya Sus med ansvar for Sus arbete med
nya sjukhusbyggnader
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Nya sjukhuset | Lund

« En utredning om tre lokalisationer har genomforts

| underlag till denna utredning finns t.ex. prediktioner om vad demografi,
medicinsk utveckling, nara vard mm kommer att medfora

« Under utredningen kom onskemal om att spegla vilka eventuella férandringar
av ytor och lokaldisposition erfarenheter fran Covidepidemin skulle medféra

« Material samlades in fran verksamhetsansvariga pa bl.a. akutsjukvard,
iInternmedicin, IVA, Infektion och Sus enhet for fysisk utveckling

« Dokument granskades av vardhygien och de som lamnat synpunkter

SKANE



Dessa punkter ansags sarskilt viktiga:

* Flexibilitet

« Overvakning av vitala parametrar — aven i vanliga vardrum

* God ventilation med sikra tryckforhéllanden som kan anvéndas for att skapa zoner med behov av olika typer av personlig skyddsutrustning
* Access- mojlighet att komma in i rum direkt utifran pa akuten och vissa vardavdelningar. Aven giltigt i barnsjukvard dar foraldranarvaron ar viktig.
* Slutsatser for akutmottagningar dven giltig for forlossning och barnverksamhet

* Endast infektionsavdelning klarade initialt att samtidigt hantera bade sékert smittade, misstinkt smitta och utan smitta

« Variation 6ver dygnet - planering maste utgar fran toppar inte medel

* Véintrum bor undvikas men sdvél vintrum som triage maste kunna ske si att floden med misstéankt smitta kan skiljas ut

* Intermedidrvard med mojlighet till kohortvard och samtidig siker hantering av smitta bor finnas

* Sdkerhetsaspekten

* Nérhetsprincipen, svért sjuka kan inte vara alltfor langt bort fran [IVA/IMA.

* Generalistiskt arbetssétt — tdnka patientbehov och inte specialitet. En och samma akutmottagning for alla sokande, istéllet for att dela upp i olika
lokaler. Bygg s det fungerar bade i pandemitid och 1 "normaltid”. For ambulans behdver man kunna né olika zoner pd akuten utan att t ex passera
genom rent med smutsigt. Dvs flera ingangar? Access mot réntgen, intensvivvard, op med sa lite blandning av floden som mojligt
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Dessa punkter ansags sarskilt viktiga:

Generalistiskt arbetssatt — tanka patientbehov och inte specialitet. En och samma
akutmottagning for alla sékande, istallet for att dela upp i olika lokaler. Bygg sa det
fungerar bade i pandemitid och i "normaltid”. Ambulans behdver kunna na olika zoner pa
akuten Dvs flera ingangar? Access mot rontgen, intensivvard, op med sa lite blandning av
floden som majligt

Slutsatser for akutmottagningar aven giltig for foérlossning och barnverksamhet

Access- mojlighet att kommain i rum direkt utifran pa akuten och vissa
vardavdelningar. Aven giltigt i barnsjukvard dar foraldranarvaron ar viktig.

Vantrum bor undvikas men saval vantrum som triage maste kunna ske sa att floden med
misstankt smitta kan skiljas ut

Variation 6ver dygnet - planering maste utgar fran toppar inte medel

Hur blev det 1 Malm6?
SKANE
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Interaction between the Emergency unit and
dpt of Infectious diseases
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Fas la
(enskilt isolerade10)

SKANE



Fas 1b

(Enskilt isolerade 14)
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Akutmottagningen Lund

Ny tillfallig
dubbeldérr med
moijlighet att
stanga och att
oppna for passage
avsang

Avstangning mot
vantrum fran
dessa toaletter

N
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Fas 2

Mal: Enskild isolering av majoriteten, kohort baserat pa

riskstratifiering.
Minimera smittspridning till rent flode: Begransa lokaler och

personal till enbart isoleringsflode.
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Fas 2 — Infektionsmottagningen

2a
(24 enskilt,)
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Dag: 2020-12-28

Antal: 254

Medel7d: 204.714286
Grupp: 1. Besok totalt

Antal: 204.714286

Medel7d: 75.142857
Grupp: 2. Besok misstankt
COVID-19

Dag: 2020-12-28

Antal: 75.142857

Medel7d: 17.428571

PO Grupp: 3. Samtliga larm ||| ”

| Dag: 2020-12-28
B Antal: 17.428571

E ﬂﬂﬂﬂﬂ '1 eﬂm+liﬂﬂ Iﬂm

m 2. Besok misstankt
COVID-19

3. Samtliga larm

201228:

254 besok varav
95 Covidisolerade
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Fler sarskilt viktiga punkter

 Endast infektionsavdelning klarade initialt att samtidigt
hantera bade sakert smittade, misstankt smitta och utan
smitta

* Flexibilitet

- Overvakning av vitala parametrar maste kunna ske aven i
vanliga vardrum

« God ventilation med sékra tryckforhallanden som kan
anvandas for att skapa zoner med behov av olika typer av
personlig skyddsutrustning
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Patientrummet

o |
Ty

,/’-,

/

Smittorisk situation / /

s Patienter (Infekterade) y

e Personal frén inre I /
Besolmde Ut sps /4

w— Riskavall

|

LuftrycksZon1_|
-Lufnyddonz|
B LuftrycksZon 3

<<<<

_____




Fler viktiga punkter

* Intermediarvard med mojlighet till kohortvard och samtidig
saker hantering av smitta bor finnas

« Narhetsprincipen, svart sjuka kan inte vara alltfor langt
bort fran IVA/IMA.

« Sakerhetsaspekten

 Stort problem under pandemin!
« Nu gar vi till NSM!
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NSM
malbild

lllustration: White arkitekter §DkAN E



Verksamhetsprocess vardbyggnad m wmsm

Beh./Medicinsk service

— Inplacering B oo

Ovrig service/ Utbildning

BY 35 i Forsdrjning
i

I | BY 36 i Admin. Administration
Admin. Admin. Teknik Teknik
Teknik Teknik 18/ Vardavdelning
[ Vardavdelning 17|/ Vardavdelning 17 || Vardavdelning
Vardavdelning ] 16|/ Vardavdelning 16 || Vardavdelning
BY 65 | Véardavdelning | 16| Vardavdelning 15 Vardavdelning BY 33
6] ' Teknik 14 Teknik | 14 Teknik 150 ]
:"4’ = | Operation 13 Operation 13 l Operation :g [l ] JI
1|l ‘ Operation 121 Sterilteknisk enhet 12] Iva 1211 I I 3|
11; [— ’ Mottagning 1| Mottagning J 1 Mottagning nll ] I |
— | Mottagning 0f Mott|  Publikt | :!O Publikt | Mot 0|l |

| == Teknik e | e

Sodra Norra
byggnaden byggnaden
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Det ar val battre med stdrre salar an

enkelrum nu nar det ar sa svart att rekrytera
personal

e Ja, lattare att bemanna och sakrare

* Nej, genomgangar fran England pavisar storre
smittspridning | open-bays

« Tyvarr forsvinner ju inte MRB nar vi inte har tillrackligt
med personal
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Hur ska man losa det?

e Var slutsats:

— Forbered dagrum, matsalar etc med gas, el, data,

kallelsesystem for att snabbt ga over till kohortvard med

passande ventilationslosning

— Det kommer byggfolk tycka ar dyrt, men ar en brakdel av det
som nu lagts ut i ombyggnader och anpassningar

— Laget for beredskapsatgarder ar ju gott fn, denna I6sning okar
Inte yta men kan snabbt mobilisera nya platser alt forandra
platsernas sakerhet
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Sammanfattning

* Vid planering gar det att forbereda sig aven pa det
ovantade, men man kan inte tanka pa allt

« God ventilation, god ventilation, god ventilation
« Snabb omstallning till IMA-vard och kohortvard
« Rum med ingang utifran inte bara pa fa rum

* Flexibla rum

« Tank igenom floden pa akutmottagningar!
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